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Testmaling av Vibratec dBlock systemgulv

Malt luftlydisolasjon og trinnlydniva mellom boenheter
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(ML Produkter AS v/ Kjell Ove Aasen)
Handverkaregatan 7
761 30 Norrtélje

Sverige

Sammendrag:

Brekke & Strand Akustikk AS har foretatt testmalinger av Vibratec dBlock systemgulv.

Det er utfgrt maling av luftlydisolasjon og trinnlydniva mellom boenheter i nyoppfaért boligblokk
pa Kverneland torg i Time kommune. Malingene er utfgrt i blokk 4C mellom leilighet H0402 og
H0303.

Malingene viser at skillekonstruksjonene tilfredsstiller gjeldende grenseverdier til nybygg, gitt i
NS 8175:2012 klasse C, med god margin.
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1 Bakgrunn

Brekke & Strand Akustikk AS er engasjert av Vibratec Akustikprodukter AB for & utfgre testmalinger av

tilfarergulvet dBlock systemgulv. Det er utfgrt maling av luftlydisolasjon og trinnlydniva vertikalt

mellom boenheter.

Formalet med malingene er a implementere Vibratec dBlock gulvsystem i elementdatabasen til

beregningsprogrammet BASTIAN.

2 Grenseverdier

Norsk Standard NS 8175, klasse C, ”Lydforhold i bygninger” angir preaksepterte grenseverdier for

lydtekniske egenskaper som tilfredsstiller funksjonskravet i TEK. Tabell 1 og Tabell 2 viser
grenseverdier for henholdsvis luftlydisolasjon og trinnlydniva.

Tabell 1 - Utdrag fra NS 8175, klasse C, luftlydisolasjon

Type brukeromrade Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D
R’w + Cso-5000 R’w + Cso-5000 R'w R'w
Luftlydisolasjon mellom boenheter 63 dB 58 dB 55 dB 55 dB
Tabell 2 - Utdrag fra NS 8175, klasse C, trinnlydniva
Type brukeromrade Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D
L'nw+ Ciso-5000 | L'nw+ Cis0-5000 L'nw L'nw
Mellom boenheter 43 dB 48 dB 53 dB 58 dB

3 Situasjon

Malingene er utfgrt i prosjektet Kverneland torg pa Kverneland i Time kommune. Entreprengr Gann
Tre AS har montert gulvet i gverste etasje i boligblokk 4C. Malinger er utfgrt mellom leilighet H0402 og
H0303. Maling av luftlydisolasjon er utfgrt fra 3.etasje til 4.etasje, mens trinnlydniva ble malt fra
4.etasje til 3.etasje.

Malinger ble utfgrt mellom stue/kjgkken (44 m?) og soverom (13 m?) i hver sin leilighet. Alle rom var
umgblert med unntak av kjgkkeninnredning i begge leiligheter.

Etasjeskiller som ble malt har fglgende oppbygning (oppgitt fra oppdragsgiver/entreprengr):

e 14 mm parkett

e 3 mm parkettunderlag

e 22 mm sponplate

e Vibratec dBlock systemgulv med 350 mm hulrom (uisolert)
e 250 mm plasstgpt betong

Det ble utfgrt subjektiv test av svikt i gulvet. Ved normal gange merkes ingen nevneverdig svikt/
nedbgyning i gulvet. Ved sma hopp pa bestemte steder, kunne en merke noe nedbgyning, men ikke
uforholdsmessig mye. Det ble ikke registrert knirk eller ulyd fra gulvet.

Vedlagte plantegninger viser detaljer om veggtyper. Plassering av veggtype (tung/lett konstruksjon) er
kontrollert pa byggeplass.
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4 Beskrivelse av malinger
Malingene ble utfgrt den 03.03.2022 av Hakon Eivind Larsen og Andreas @vstebg.

Felgende malestandarder er fulgt:

e NS-EN ISO 16283-1 «Feltmaling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler.
Del 1: Luftlydisolasjon»

e NS-EN ISO 16283-2 «Feltmaling av lydisolasjon i bygninger og av bygningsdeler.
Del 2: Trinnlydisolasjon»

Det ble i tillegg tatt hensyn til Christian Simmons utfyllende vilkar for korrekt maleprosedyre og
maleforhold.

4.1 Maleutstyr
Fglgende utstyr ble brukt under malingene:

Tabell 3 - Utstyrsoversikt

Maleinstrument Serienr. Kalibreringsdato
Analysator Nor 140 1405297 25.05.2021
Mikrofon Nor 1225 149517 25.05.2021
Kalibrator Nor 1251 34728 25.05.2021
Analysator Nor 140 1402938 13.03.2020
Mikrofon Nor 1225 215319 13.03.2020
Kalibrator Nor 1251 28313 13.03.2020
Bankemaskin Nor 277 2775941 16.03.2020
Forsterker/ Norsonic 280/ 2804010/ -

Hgyttaler Norsonic Nor250 2765534 -

Utstyret ble kalibrert iht. produsentens anvisninger fgr og etter malinger.
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5 Maleresultat
5.1 Resultat luftlydisolasjon
Tabell 4 - Maleresultat luftlydisolasjon.
# | Malested Lydkrav Malt Kommentar
R'w R'w
(R’w + Cso-5000)
>55dB 71 dB Tilfredsstiller
1 | Fra stue/kjpkken H0303-2 til stue/kjpkken H0402-2 grenseverdi
(68 dB) klasse A
>55dB 68 dB Tilfredsstiller
2 | Fra soverom H0303-3 til soverom H0402-3 63 dB grenseverdi
( ) klasse A
5.2 Resultat trinnlydniva
Tabell 5 - Maleresultat trinnlydniva.
# | Malested Lydkrav Malt Kommentar
I-'n,w I-'n,w
(L’n,w+ Ci50-5000)
<53dB 43 dB Tilfredsstiller
3 |Fra stue/kjskken H0402-2 til stue/kjgkken H0303-2 45 dB grenseverdi
( ) klasse B
<53dB 45 dB Tilfredsstiller
4 |Fra soverom H0402-3 til soverom H0303-3 48 dB grenseverdi
( ) klasse B

5.3 Maleusikkerhet

Standard maleusikkerhet er gitt av NS-EN ISO 12999-1:2014. Oppgitt usikkerhet gjelder hvis 2
maleteam maler pa samme konstruksjon uavhengig av hverandre.

- Trinnlyd: Maleusikkerhet med 90 % tosidig konfidensintervall er + 1,7 dB.
- Luftlydisolasjon: Maleusikkerhet med 90 % tosidig konfidensintervall er + 1,5 dB.

6 Vurderinger

Lgsningen gir god tilleggsdemping pa bade luftlydisolasjon og trinnlydniva, og samtlige malinger er

godt innenfor gjeldende krav.

Maleresultatene indikerer at systemgulvet kan vaere aktuelt for prosjekter der NS 8175 klasse A/B skal
ivaretas for henholdsvis luftlydisolasjon/trinnlydniva, men det vil da veere liten margin til
grenseverdien med den gulvoppbygningen som er benyttet i dette prosjektet.
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Apparent sound reduction index according to ISO 16283-1

Object: Luftlydisolasjon vertikalt fra stue/kjgkken i HO302 til stue/kjgkken H0402
Date of test: 03.03.2022

Description: 14 mm Parkett
2 mm parkettunderlag
22 mm spon
Vibratec dBlock-system m/350 mm hulrom
250 mm betongdekke

Comment: Ikke korrigert for bakgrunnsstay
80
Sender: Stue/kjgkken H0303-2 T
Receiver: Stue/kjgkken H0402-2 9
: ~
5
Frequency R' % 70 //
f 1/3 octave g
[HZ] [dB] §
50 41,6 g /
63 40,4 5 60 /
80 39,9 E
100 45,4 5
125 54,2 g /
160 54,8 < /'
200 58,2 50
250 61,6
315 64,9
400 67,5
500 68,0
630 71,5 40
800 72,6
1000 74,3
1250 78,1
1600 80,5 30
2000 81,9
2500 81,2
3150 82,7
4000 86,7
5000 89,6 2 63 125 250 500 1000 2000 4000
" 2 Frequency, f, Hz—
Partition Area: 44 m
Receiving room volume: 129 m*  —----- Frequency range according to the
curve of shifted reference values (1ISO 717-1)
Rating according to ISO 717-1
Rw(Cl) = 1 (-2)dB Ci s05000= -3 dB

Evaluation based on field measurements results obtained in one-third-octave bands by an engineering method.

Test institute: Brekke & Strand Akustikk AS Customer: Vibratec Akustikprodukter AB
Test Report ID: 11034800 - MAling Vibratec dBlock system
Attachmentno: 1

Date: ]03.03.2022 ISignature: I
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Apparent sound reduction index according to ISO 16283-1

Object: Luftlydisolasjon vertikalt fra soverom i H0302 til soverom H0402
Date of test: 03.03.2022
Description: 14 mm Parkett
2 mm parkettunderlag
22 mm spon
Vibratec dBlock-system m/350 mm hulrom
250 mm betongdekke
Comment: Ikke korrigert for bakgrunnsstay
80
Sender: Soverom H0303-3 T /
Receiver: Soverom H0402-3 9
&
5 L~
Frequency R' ‘—3 70 V/
f 1/3 octave g
T
[Hz] [dB] §
50 34,7 g
63 30,8 _‘g 60 A
80 37,7 5
100 51,3 5
125 51,2 g
160 52,8 < ,,7‘/\
200 52,4 50 4
250 52,1
315 56,7
400 63,1
500 67,2
40
630 71,9
800 73,3
1000 78,2
1250 81,9 \
1600 84,6 30
2000 86,3
2500 84,5
3150 86,0
4000 95,1
5000 %38 2 63 125 250 500 1000 2000 4000
" 2 Frequency, f, Hz—
Partition Area: 13 m
Receiving room volume: 3 m  =----- Frequency range according to the
curve of shifted reference values (1ISO 717-1)
Rating according to ISO 717-1
RW(CI) = 68 (-2 )dB Cisoso0= -5 dB

Evaluation based on field measurements results obtained in one-third-octave bands by an engineering method.

Test institute: Brekke & Strand Akustikk AS Customer: Vibratec Akustikprodukter AB
Test Report ID: 11034800 - MAling Vibratec dBlock system

Attachment no: 2

Date: ]03.03.2022 ISignature: I
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Normalized impact sound pressure levels according to ISO 16283-2

Object: Trinnlydniva vertikalt fra stue/kjgkken i HO402 til stue/kjgkken i HO302

Description: 14 mm Parkett
2 mm parkettunderlag
22 mm spon
Vibratec dBlock-system m/350 mm hulrom
250 mm betongdekke

Date of test: 03.03.2022

Evaluation based on field measurements results obtained in one-third-octave bands by an engineering method.

Comment: Ikke korrigert for bakgrunnsstay
60
Sender: Stue/kjgkken H0402-2 T
Receiver: Stue/kjgkken HO303-2 ]
3
S g |l N\ /\
Frequency L'y ks ~ Y ~J
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[HZ] [dB] g
50 49,2 @
63 50,3 g 0 \
80 51,4 S
100 51,5 %
125 49,1 g
160 53,5 <
200 50,0 30
250 48,6 \
315 46,8
400 44,5
500 412
20
630 37,9 \
800 32,5
1000 26,4
1250 21,6
1600 19,0 10
2000 16,9
2500 15,5
3150 13,9
4000 14,1
5000 11,9 ° 63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequency, f, Hz—
Receiving room volume: 100 m*  —----- Frequency range according to the
curve of shifted reference values (ISO 717-2)
Rating according to ISO 717-2
LnwCh= 43 (1) dB Cisozs0= 2 dB

Test institute: Brekke & Strand Akustikk AS Customer: Vibratec Akustikprodukter AB
Test Report ID: 11034800 - Maling Vibratec dBlock system
Attachment no: 3

Date: 03.03.2022 ISignature: I
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Normalized impact sound pressure levels according to ISO 16283-2

Object: Trinnlydniva vertikalt fra soverom i H0402 til soverom H0302
Date of test: 03.03.2022

Description: 14 mm Parkett
2 mm parkettunderlag
22 mm spon
Vibratec dBlock-system m/350 mm hulrom
250 mm betongdekke

Comment: Ikke korrigert for bakgrunnsstagy
60
Sender: Soverom H0303-3 T
[
Receiver: Soverom H0402-3 ]
<
) /\/
E A NN
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63 56,7 S 40 N
80 53,7 E
100 492 g
125 51,9 g
160 53,6 <
200 50,5 30
250 53,1
315 50,4

400 42,9

500 38,4 \
20
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1000 23,6 \_\

1250 20,2 \

1600 18,9 10
2000 16,1
2500 14,1
3150 14,3
4000 135
0
5000 11,0 63 125 250 500 1000 2000 4000
Frequency, f, Hz—
Receiving room volume: 3 m*  —----- Frequency range according to the

curve of shifted reference values (ISO 717-2)

Rating according to ISO 717-2
L'n,w(Cl) = 45 ( ) dB Ci, 50-2500 = 3 dB

Evaluation based on field measurements results obtained in one-third-octave bands by an engineering method.

Test institute: Brekke & Strand Akustikk AS Customer: Vibratec Akustikprodukter AB
Test Report ID: 11034800 - Maling Vibratec dBlock system
Attachment no: 4

Date: 03.03.2022 ISignature: I
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